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•Merancang suatu metode decoupling untuk menghilangkan 
pengaruh interaksi input-output
•Merancang kontroler tekanan drum pada boiler-turbine agar 




•Merancang decoupling dengan metode inverted decoupling untuk 
menghilangkan interaksi input-output, sehingga masing-masing 
input hanya mempengarui satu output.
•Merancang Hybrid Fuzzy PID untuk menagtur tekanan pada 
boiler-turbine agar mampu mengikuti sinyal referensi yang 
diberikan
•Merancang suatu metode decoupling untuk menghilangkan 
pengaruh interaksi input-output
•Merancang kontroler tekanan drum pada boiler-turbine agar 
















Elemen Vektor State Boiler-Turbine
x1 : tekanan drum (kg/cm2)
x2 : daya output (MW),








85/))19.01.1(141( 1233 xuux −−=
11 xy =
22 xy =



























0,00026 + s 0,1026 +  s
0,06615=G 221
  
0,00026 + s 0,1026 +  s
0,01529 + 19,41s=G 222
  
0,00026 + s 0,1026 +  s
-0,01102=G 223
  
0,0026 +  s




0,0026 +  s




0,0026 +  s










s2 + 0,1026s + 0,00026
19,41s + 0,01529
s2 + 0,1026s + 0,00026
-0,01102
s2 + 0,1026s + 0,00026
0,2533s2 + 0,006239s + 0,0000202
s2 + 0,0026s
0,6778s2 – 0,007311s – 0,0000011531
s2 + 0,0026s






































































0,00001769 + 0.004508s +0,014s-











0,00001769 + 0.004508s +0,014s-






































-0,2533s2 - 0,006239s + 0,0000202
-0,014s2 + 0,004508s + 0,0000176
D32
-0,2533s2 + 0,006239s + 0,0000202







1 2-2 -1 0
NB NK PK PBSN
1 2-2 -1 0
NB NK PK PBSN
∆ee
1 2-2 -1 0
NB NK PK PBSN
u
2 Masukan (error dan perubahan error)
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kIF x A x A then y B
Inferensi
Deskripsi linguistik dari fungsi keanggotaan input dan
output adalah Negatif Besar (NB), Negatif Kecil (NK), 
Sekitar Nol (SN), Positif Kecil (PK) dan Positif Besar (PB) 
sehingga didapatkan 25 buah kaidah yang berbentuk
seperti berikut:



































Respon Tekanan Kondisi Tanpa Beban
Hasil Pengujian
Model Plant Respon tekanan dengan
PID
Respon tekanan dengan
Hybrid Fuzzy PID 
Waktu Steady State = 10,83 detik
Rise Time                     = 0,47 detik
Tekanan Boiler-Turbine = 143,16 kg/cm2
Ess                               = 0,07%
Overshoot = 0,58 % 
Waktu Steady State = 1,8detik
Rise Time                     = 1,62 detik
Tekanan Boiler-Turbine = 142,99 kg/cm2









Ganggguan 7% Ganggguan 5%
Ganggguan 10%
Waktu Steady State = 1,96 detik
Rise Time                     = 1,76 detik
Tekanan Boiler-Turbine = 142,85 kg/cm2
Ess                               = 0,103%
Waktu Steady State = 1,81 detik
Rise Time                     = 1,70 detik
Tekanan Boiler-Turbine = 142,92 kg/cm2
Ess                               = 0,055%
Waktu Steady State = 2,1 detik
Rise Time                     = 1,89 detik
Tekanan Boiler-Turbine = 142,79 kg/cm2
























Perbedaan Level AirHasil Pengujian
Respon Tekanan Respon Daya Output







a. Proses decoupling dengan metode inverted decoupling dapat 
menghilangkan sifat saling mempengaruhi antar input-ouput
pada konfigurasi plant MIMO.
b. Pengendalian tekanan pada boiler-turbine plant dengan 
menggunakan kontroler Hybrid Fuzzy PID mampu mengikuti 
sinyal referensi yang diberikan, dengan beberapa pengujian:Hasil Pengujian
Kesimpulan
o Pada kondisi tanpa beban diperoleh settling time 
sebesar 1,80 detik dengan eror steady state 0,003%
o Pada kondisi pengujian dengan diberikan gangguan 
seperti gangguan 7%, rise time diperoleh sebesar 1,76 
detik dan settling time diperoleh sebesar 1,96 detik. 
Semakin besar nilai gangguan yang diberikan nilai 
settling time juga semakin lama. Akan tetapi harus 
diperhatikan batasan kemampuan boiler-turbine
menerima gangguan untuk tekanan drum, di mana 
kemampuan tekanan drum pada boiler-turbine
menerima gangguan untuk variabel tekanan mempunyai 
batasan sebesar 10%.
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